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1-Nettoyer la conduite 
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2-Monter le collier sur la conduite 
et équilibrer le serrage des boulons 

3-Bloquer les boulons au couple 
préconisé (voir indication  
ci-dessous ou sur l’étiquette du ½ 
collier inférieur) 

4-Visser le robinet jusqu’au 
contact du joint puis le serrer 
de 2 tours minimum 

5-Serrer ensuite la vis de  
blocage M8 pour arrêter  
le robinet en rotation 

= = 

Rappel des Couples de 
serrage préconisés: 
- PVC et Fibro Ciment : 30 N.m 
- Fonte et Acier : 50 N.m 

Toujours serrer le collier 
sur la conduite avant le 
montage du robinet ! 

Boulons de serrage 
(Hexa 24) 

½ collier inférieur 

Joint d’étanchéité bimatière 
(fibre + polymère) avec 

bague anti-fluage 

Vis de blocage du 
robinet (Hexa 13) ½ collier supérieur avec 

bossage 40x300 ou 55x300 
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