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1. Procédure de prise en charge 

 1-Vérifier que l’ensemble de manœuvre soit complètement ouvert, puis 
dévisser l’écrou de raccordement PE et le poser à un endroit propre 

2-Monter l’ensemble robinet/collier sur la conduite 
 
 

M
is

e 
à 

jo
u

r 
: 2

6
/0

2/
1

6
 N

O
T

 R
P

C
 0

3 
In

d
ic

e 
D

 

D
o

cu
m

e
n

t 
n

o
n

 c
o

n
tr

ac
tu

el
 

3-Fixer la machine à percer sur le filetage de sortie du robinet, raccorder un tuyau d'évacuation sur le 
robinet de purge de l'adaptateur 

- Effectuer le percement de la conduite avec le robinet de purge ouvert 

- Dégager la mèche du robinet, fermer le robinet de purge, puis le robinet  

- Déposer la machine à percer 

 
 

*Pour la prise sur le dessus, démonter l’ensemble de manœuvre et le réinstaller sur la sortie filetée verticale 
 

4-Revisser l’écrou de raccordement PE sur la sortie 
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